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Conservar con el manual de instruccion el “Certificado de conformidad del
ensayo” puesto en la camara de combustion.

Al interior del embalaje del quemador de la “2R GT OF” se encuentran las
instrucciones por la instalacién, el funcionamiento y la manutencién del
quemador a gasodleo.

El isntalador debe llenar por completo el “Certificado de prueba” después de
probar el cuerpo de hierro fundido de las calderas desarmadas

(vers. “2R OF S”).
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1 DESCRIPCION DE LA CALDERA

11 INTRODUCCION

Las calderas de hierro fundido
“1R/2ROF -2ROFS”  para gasoleo o
gas son proyectadas y construidas en
conformidad con las directivas euro-
peas 90/396/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 92/42/CEE.

Las calderas de hierro fundido “2R GT

1.2 DIMENSIONES

OF” para gaséleo son proyectadas y
construidas en conformidad con la
directiva europea 92/42/CEE.

Las calderas “1R/2R OF" se sumini-
stran en tres bultos separados: el
cuerpo de la caldera con la cdmara de
humo desmontada e introducida en la
camara de combustidn, la envolvente

con una bolsita que contiene los docu-
mentos y el panel de mandos.

Las calderas “2R OF S” se sumini-
stran con el cuerpo de la caldera
desarmado.

Las calderas “2R GT OF” se sumini-
stran en cuatro bultos separados ya
que vienen con quemador de gasoleo
e instrucciones.
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1R OF 2R OF/OF S/GT OF
M Ida instalacién 117," 2"
R Retorno instalacion 11," 2"
S Vaciado caldera 3/4" 3/4”
Fig. 1
1.3 DATOS TECNICOS
1.31 Calderas “1R OF”
6 7 8 9
Potencia util kw 64,8 74,0 84,0 93,3
kcal/h 55.700 63.600 72.200 80.200
Potencia nominal kw 734 831 93,8 103,4
kcal/h 63.100 71.500 80.700 88.900
P (profundidad) mm 595 670 750 825
Elementos n° 6 7 8 9
Presién maxima de servicio bar 4 4 4 4
Contenido de agua | 375 42,0 46,5 51,0
Pérdidas de carga lado humos mbar 0,20 0,16* 0,22* 0,30*
Presién cdmara combust. mbar -0,01 0,06 0,08 0,08
Depres. consejada chimenea mbar 0,21 0,22 0,30 0,38
Temperatura humos °C 225 217 209 201
Caudal humos m3n/h 68,0 777 88,0 976
Campo de regulacion
Calefaccion °C 3085 3085 3085 30+85
Volume humos dm3 42 46 50 55
Peso kg 261 293 325 357

* Sin turbuladores
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1.3.2 Calderas “2R OF/OF S/GT OF”

6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Potencia util kw 100,6 123,8 1471 165,1 179,7 1977 2134 230,2 248,8 266,9
kcal/lh 86.500 106.500 126.500 142.000 154.500 170.000 183.500 198.000 214.000 229.500
Potencia nominal kW 113,5 139/ 164,7 184) 199,7 219,7 2371 255,8 2764 296,7
kcal/h 97600 119.700 141.600 158.300 171.700 188.900 203.900 220.000 237700 255.200
P (profundidad) mm 735 835 935 1.035 1135 1.235 1.335 1435 1.535 1.635
Elementos n° 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
Pres. méx. de servicio bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Contenido de agua | 92 107 122 136 151 165 180 194 209 223
Pérdidas de carga
Lado humos mbar 0,10 015 0,22 0,29 0,24* 0,37* 0,39* 0,42* 0,49% 0,50*
Pres. cam. combust. mbar -002 -0,02 -001 -002 -002 -0,01 -0,02 0,31 0,35 0,50
Depres. consejada chim. mbar 012 017 0,23 0,31 0,26 0,38 0,41 0,73 0,84 1,00
Temperatura humos °C 238 236 234 232 229 224 219 215 21 207
Caudal humos m3n/h  105,2 129,2 153,3 171,9 186,9 2054 2216 2389 2579 276,6
Campo de regulacion
Calefaccion °C 3085 30+85 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085 3085
Volume humos dm3 83 92 101 110 19 128 138 147 157 167
Peso kg 462 520 578 636 676 734 792 850 908 966
* Sin turbuladores
14 PERDIDAS DE CARGA
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1.5 DIMENSIONES DE LA
CAMARA DE COMBUSTION L

La cdmara de combustién es del tipo
con pasaje directo. Las dimensiones
estan indicadas en la fig. 3.

AT o

“1R OF” 6 7 8 9
Amm 310 310 310 310

B mm 310 310 310 310

L mm 448 524 600 676
Volumen m3 0,038510 0,045129 0,051748 0,058367

"2R OF/OF S/GT OF" 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
Amm 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Bmm 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
L mm 570 670 770 870 970 1.070 1170 1270 1370 1470
Volumen m3 0,081690  0,096314 0110938 0125562 0140186 0154810 0169434 0184058 0198682  0,213306

1.6 ALGUNAS MARCAS DE QUEMADORES ACOPLABLES

Se aconseja, en general, que el quemador a gasoil acoplable a la caldera utilice inyectores que tengan spray de tipo pleno.

1.61  Quemadores para gaséleo ECOFLAM

Caldera Modelo Angulo de Caldera Modelo Angulo de
1 llama 2 llamas pulverizacion 1 llama 2 llamas pulverizacién

1R6 OF MINOR 8 - 60° 2R6-+8 OF MAIORP 15  MAIORP 15 AB 60°

1R7 OF MINOR 8 = 60° 2R9+12 OF MAIORP 25  MAIORP 25 AB 60°

1R8 OF MINOR 12 - 60° 2R13-14 OF MAIORP 35  MAIORP 35AB 60°

1R9 OF MINOR 12 - 60° 2R15 OF - MAIOR P 45 AB 60°
1.6.2 Quemadores para gasdleo RIELLO

Caldera Modelo Angulo de

Gulliver R. 40 REG R2000 pulverizacion

1R6 OF RG2 - RG2D G10 - G120 60°

1R7 OF RG2 - RG2D G10 = G120 60°

1R8 OF RG2 - RG2D G10 - G120 60°

1R9 OF RG2 - RG2D - RG3 - RG3D G10- G20 - G214 - G230D 60°

2R6 OF RG3 - RG3D G20 - G214 - G230D 60°

2R7 OF RG3 - RG3D G20 = G214 - G230D 60°

2R8 OF RG3 - RG3D G20 - G214 - G230D 60°

2R9 OF RG3 - RG3D G20 - G20D - G214 - G230D 60°

2R10 OF RG4S - RG4D - RG5D G20 - G20D - - 60°

2R11 OF RG4S - RG4D - RG5D G20 - G20D - - 60°
2R120F  RL28/1-RL28/2 - RG5D - - - 60°

2R130F  RL28/1-RL28/2 - RG5D - - - 60°

2R14 OF RL28/1 - RL28/2 - RG5D - - - 60°

2R150F  RL28/1-RL28/2 - RG5D - - - 60°

1.6.3 Quemadores para gaséleo F.B.R.

Caldera Modelo Angulo de Caldera Modelo Angulo de

pulverizacién pulverizacion

1R6+8 OF G2 2001 60° 2R8 OF FG14TC 60°

1R9 - 2R6 OF G2 MAXI 60° 2R9+13 OF G20TC 60°

2R7 OF FG14TC 60° 2R14-15 OF G30/2TC 60° - 45°
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1.6.4 Quemadores para gas RIELLO

Caldera Modelo Potencia (kW) Alimentacion Funcionamiento
1°estadio 2°estadio eléctrica gas
1R 6=9 OF GS10 42+116 - 230V +10% _, 50Hz G20/25 - G30/31
2R 6 OF GS10 42+116 - 230V £10% _, 50Hz G20/25 - G30/31
2R 7+8 OF BS 3 65+189 - 230V +10% _, 50Hz G20/25 - G30/31
2R 9+11 OF BS 4 110+246 - 230V £10% _, 50Hz G20/25 - G30/31
2R 8+15 OF RS 28 81 163-325 230V +10% _, 50Hz G20/25 - G30/31
2R 8+15 OF RS 28/1 163+349 - 230V +10% 50Hz G20/25 - G30/31
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1.6.5 Brida de fijacion
quemadores

Las dimensiones de la brida de fijacién
para el montaje del quemador estan
indicadas en la fig. 4.

A B C

mm mm (%]

1R 6 OF 110 150 M8
1R 7-9 OF 130 170 M8
2R 6-7 OF 130 170 M8
2R 8+15 OF 160 190 M10

2R GT 6-7 OF 130 170 M8
2R GT 8+15 OF 160 190 M10

2 INSTALACION

21 CUARTO CALDERA

El cuarto caldera debe poseer todos
los requisitos de las normas para las
instalaciones térmicas a combustibles
liquidos.

2.2 DIMENSIONES
CUARTO CALDERA

Poner el cuerpo caldera sobre un
z6calo de no menos de 10 cm de altu-
ra. El cuerpo deberd apoyarse sobre
superficies que permitan leves desliza-
mientos; utilizando posiblemente unas
chapas de acero.

Entre las paredes del cuarto y la calde-
ra se recomienda de dejar un espacio
de no menos de 0,60 m, mientras
entre la tapa de la caldera y el techo
del lugar de no menos de 1 m.

Esta medida puede ser reducida a
0,50 m para calderas con acumulador
incorporado (de cualquier modo la
altura minima del cuarto caldera no
debe ser inferior a 2,5 m).

Fig. 4

2.3 CONEXION DE LA INSTALACION

Al realizar las conexiones hidraulicas,
asegurense respetar las indicaciones

de la fig. 1. Es conveniente que las
conexiones sean facilmente desconec-
tables por medio de brida con racores
giratorios. La instalacién debe ser del
tipo con vaso de expansién cerrado.

2.31 Rellenado de la instalacion

Antes de proceder a la conexion de la
caldera a la instalacién, se aconseja
hacer circular el agua en las tuberias,
para eliminar posibles cuerpos
extrafos que podrian perjudicar el
buen funcionamiento del aparato.

El rellenado debe hacerse lentamente,
para permitir al aire su completa sali-
da, a través de los purgadores, coloca-
dos a lo largo de la instalacion.

En instalaciones de calefaccion con
circuito cerrado, la presiéon de carga
en frio de lainstalacion y la presion de
preinflado del vaso de expansion,

deben coincidir y en todo caso no ser
inferiores a la altura de la columna
estatica de la instalacion (por ejemplo,
para una columna estatica de 5 m, la
presion de preinflado del vaso y la pre-
sion de carga de la instalacion
deberdn coincidir como minimo al
valor de 0,5 bar).

2.3.2 Caracteristicas del agua
de alimentacion

El agua de alimentacion del circuito de

calefaccion debe tratarse en conformi-

dad con la Norma UN-CTI 8065.

En los siguientes casos, es totalmen-

te indispensable el tratamiento del

agua utilizada por la instalacion de

calefaccion:

- instalaciones muy amplias (con alto
contenido de agua);

— inmision frecuente de agua para rel-
lenar la instalacion;

- en caso que fuera necesario vaciar
completamente o parcialmente la
instalacion.




24 CONEXION A
LA CHIMENEA

La chimenea es fundamental para el
buen funcionamiento de la caldera; en
efecto, si no se ejecuta conforme a las
normas podria provocar problemas de
arranque lo que implicaria formacién
de hollin, condensaciones e incrusta-
ciones.

El tubo de la chimenea debe por tanto

respetar los reglamentos locales

vigentes y los siguientes requisitos:

- estar realizado por materiales
impermeables aptos para resistir a
la temperatura de los humos y a
sus eventuales condensaciones;

- ser de suficiente resistencia mecani-
cay de baja conductibilidad térmica;

- tener aislamiento apropiado para
evitar fendmenos de enfriamiento
de los humos;

— estar puesto verticalmente y tener
en la parte terminal un aspirador
estatico para asegurar una eficien-
te y constante evacuacién de los
productos de la combustion;

- para evitar que el viento pueda
crear, alrededor de la extremidad de
la chimenea, unas presiones que
superan el tiro de la misma, es pre-
ciso que la salida de los gases, esté
por encima de cualquier lomera
adyacente, de unos 0,4 m y alejada,
menos de 8 m;

- el conducto de la chimenea debe
tener un didmetro no inferior, al del
racor de la caldera; para las chime-
neas de seccién cuadrada, la misma
debe tener una superficie de un
10% superior a la superficie de la
seccion del racor de la caldera;

- la seccién util de la chimenea debe
respetar la siguiente relacion:

P
S = K —
A
S seccion resultante en cm 2

K coeficiente de reduccion:
- 0,045 para lefa
- 0,030 per carbone
- 0,024 para gaséleo
- 0,016 para gas carbén
P potencia de la caldera en kcal/h
H altura de la chimenea en
metros, medida desde el eje de
la llama hasta la salida de la chi-
menea a la atmésfera, dismi-
nuyendo:
- 0,50 m por cada codo entre
la calderay la chimenea;
- 1,00 m por cada metro de
conducto entre la caldera y la
chimenea.

25  ENSAMBLAJE
CUERPO CALDERA

Las calderas “2R OF S” se sumini-
stran con el cuerpo de hierro fundido
desarmado.

Para proceder al ensamblado, seguir

las instrucciones, indicadas a conti-

nuacion:

- quitar los tirantes del cuerpo de la
caldera y las dos puertas delante-
ras, superior e inferior;

- preparar los elementos, limpiando
las bases de los biconos con disol-
vente;

- tender la masilla de silicona (fig. 5)
en la ranura prevista para la estan-
queidad de los humos dela cabece-
ra posterior;

- preparar la cabecera posterior, colo-
cando los biconos (fig. 6) después de
haberlos limpiado y lubricado con

aceite de lino cocido;

- poyare a la cabecera posterior un
elemento intermedio (afadir, cada
vez, un solo elemento);

- ensamblar los elementos con el apé-
sito kit formado por una pareja de
tirantes para el ensamblaje con los
relativos accesorios cdd. 6050900
(fig. 7) aplicando la presién simulta-
neamente sobre el bicono superior y
sobre el inferior.

Si acaso, durante la operacién, la
unién de los elementos no resultara
uniforme y paralela, meter el formén
en la parte mas cerrada y, haciendo
presion, llevar al mismo nivel las dos
piezas que hay que unir.

La unién de dos elementos se consi-
dera realizada en el momento en
que los bordes externos de los ele-
mentos hacen contacto;

- tender la masilla de silicona en la

Fig. 5

Fig. 6
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ranura del elemento en ese momen-
to ensamblado, y proceder a la unién
de los otros elementos, hasta com-
pletar el cuerpo;

- montar los tirantes en la posiciéon
inicial;

- montar las dos puertas delanteras,
superior e inferior;

- montar la cdmara de humo y la
brida como indica la fig. 6/a.

NOTA: Antes de realizar |la
conexién de la instalacion ensayar el
cuerpo de hierro fundido a la presion
de 75 bar y llenar por completo el
“cerificado de prueba”.

2.6  MONTAJE DE LA CARCASA

La carcasa y el panel de mandos se

suministran en dos cajas de cartén

separadas.

El mismo embalaje de la carcasa con-

tiene la bolsita con los documentos y el

aislante térmico para el cuerpo de

hierro fundido. Para montar la carcasa

proceder como indicamos a continua-

cion (fig. 8):

- montar el travesafio delantero (4)
sobre los tirantes inferiores;

- fijar los angulares laterales delan-
teros izquierdos (2) y derechos (3)
a los tirantes del cuerpo de la cal-

Fig. 6/a
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dera y bloquearlos con las cuatro
tuercas ciegas suministradas de
serie; —
- revestir el cuerpo de hierro fundido '—EYENDA
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] . . mortiguador de tope
v cas insertadas en los tirantes; 8 Tuerca
- montar el panel inferior trasero (7) = T 9 Llave de ajuste
con los ocho tornillos autoenroscan- 13
tes suministrados; G ﬂ“
- montar el panel superior trasero (8)

con los seis tornillos autoenroscan-
tes suministrados;

- fijar el panel de mandos (12) en los Fig. 7
angulares con los cuatro tornillos
suministrados de serie. Para las
vers. “2R OF/OF S/ GT OF”  fijar en
los laterales y en los angulares la
grapa izquierda (1) con tres tornillos

CONEXION ELECTRICA
(fig. 9y fig. 9/a)
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autorroscantes y la grapa derecha
(1) antes de montar el panel de
mandos;

- soltar los capilares de los dos
terméstatos y del termdémetro,
introduciendo las respectivas son-
das dentro de la vaina (11), blo-
queando luego este conjunto, con el

- completar el montaje fijando la tapa
de la carcasa (10) y el panel delante-
ro (9) a los laterales.

NOTA: Conservar con los documen-
tos de la caldera el “Certificado de

conformidad del ensayo” puesto en la
camara de combustién.

La caldera se suministra con un cable
eléctrico de alimentacién y debe ser
alimentada con corriente monofasica
230V - 50HZ a través de un interrup-
tor general protegido por fusibles.

El termdstato ambiente es necesario
para obtener una buena regulacién de




Fig. 8

la temperatura ambiente y debe
conectarse a los bornes 4-5 después
de haber quitado el puente. Conectar
el cable de alimentacién del quemador
suministrado con la caldera.

NOTA: El equipo debe ser conecta-
do a una instalacién de puesta a
tierra eficaz.

SIME declina toda responsabilidad
por dafios a personas o cosas deri-
vados de la falta de conexién eléc-
trica a tierra de la caldera. Desco-
necte la alimentacion eléctrica antes
de efectuar cualquier operacién
sobre el cuadro eléctrico.

2.8  CENTRALITA RVA 43.222

Todas las funciones de la caldera “2R
GT OF” pueden ser controladas desde
la centralita optcional cod. 80963.03,
suministrada con sonda de temperatu-
ra exterior (SE) y sonda de inmersién
caldera (SQ).

La centralita se instala en el panel de
mandos sustituyendo la cobertura
correspondiente (fig. 11).

La centralita prevé la conexién de una
ulterior serie de conectores de baja
tensioén para la conexion de las sondas
y de la unidad ambiente (los conecto-
res se encuentran en una bolsa en el

interior del cuadro de mandos).

El bulbo de la sonda del acumulador
(SS), cod. 6277110, debe ser introduci-
do en la vaina del acumulador y la
sonda de la caldera (SC) en la vaina de
la caldera.

Para el montaje de la sonda de tempe-
ratura externa (SE) seguir las instruc-
ciones que se encuentran en el mismo
embalaje. Para efectuar la conexion
eléctrica ver el esquema de la fig. 9/a.

ATENCION: Para garantizar el correc-
to funcionamiento de la central,
ponga el termostato de regulacién de
la caldera al maximo.
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Calderas “1R OF - 2R OF/OF §”
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! 5 : ‘ ATENCION: El cable de color marrén
el TA _ | ITh (aislado) se utiliza exclusivamente
z ! G [ : : WY _ Y _I_ |} para la conexién de quemadores con
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IG  Interruptor general
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TC Termostato caldera

SA  Led presencia tensién

P Bomba instalaciéon

B Quemador alimentacion directa (no incluido)

B1 Quemador alimentacién permanente (no incluido)
TA  Termostato ambiente

OP  Reloj de programacion (opcional)

NOTAS: Si se conecta el termdstato ambiente (TA) se debe quitar el
puente entre los bornes 4-5.

Si se conecta el reloj de programacién (OP) se debe quitar el puente
entre los bornes 5-8.

Fig. 9
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B Quemador SA Led presencia tension
Pl Bomba instalacién
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3 USOY MANTENIMIENTO

31 CONTROLES PREVIOS A LA
PUESTA EN MARCHA

En el momento de efectuar el primer
encendido de la caldera, es convenien-
te proceder a las siguientes compro-
baciones:

- asegurarse que la instalacion esté
llena de agua y bién purgada;

- asegurarse también, que las valvu-
las de compuerta, estén abiertas;

- averiguar que los conductos para la
salida de los gases de la combustion
estén libres y sin obstrucciones;

- comprobar que la conexién a la red
eléctrica se haya hecho correcta-
mente y que la toma de tierra esté
conectada adecuadamente;

- averiguar que no existan liquidos o
materiales inflamables en las inme-
diatas cercanias de la caldera.

3.2 ENCENDIDO Y
FUNCIONAMIENTO
3.21 Encedido caldera

Para realizar el encendido actuar de la

siguente manera (fig. 11):

- suministrar tension a la caldera
actuando sobre el interruptor gene-
ral (1), el encendido del led verde (3)
permite verificar la presencia de
tensién en el equipo. Contempora-
neamente se obtendrd también el
arranque del quemador;

- colocar el mando del terméstato de
caldera (5) sobre el valor deseado.
Para garantir un éptimo funciona-
miento de la caldera y evitar posi-
bles fendmenos de condensacidn,
se aconseja de regular la manopla
del termdstato caldera a una tem-
peratura de minimo 60°C.

El valor de la temperatura estable-
cida se controla sobre el termé-
metro (4).

3.2.2 Termostato de seguridad

El termdstato de seguridad de rear-
me automatico calibrado a 100°C (2
fig. 11) interviene, provocando el
inmediato apagado del quemador, en
el caso que se manifestara acciden-
talmente una sobretemperatura en

la caldera. Esperar que la temperatu-
ra descienda debajo del valor de cali-
bracion del termostato para restable-
cer el funcionamiento.

3.2.3 Rellenado de la instalaciéon

Controlar periddicamente que, con la
instalacién fria, el hidrémetro monta-
do en la instalacién tenga valores de
presion comprendidos entre 1 - 1,2
bar. Si la presion es inferior a 1 bar,
proceder al restablecimiento.

3.24 Apagado caldera
Para apagar temporalmente la caldera

quitar la tensién eléctrica actuando
sobre el interruptor general (1 fig. 11).

La no utilizacién, por un largo periodo,

implica efectuar las siguientes opera-

ciones:

- posicionar el interruptor general de
la instalacion en apagado;

- cierrar los grifos del combustible y
del agua de la instalacion térmica;

- vaciar la instalacion térmica si hay

@&

Alojamiento del regulador RVA 43.222

Fig. 11
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33 LIMPIEZAY
MANTENIMIENTO

Es aconsejable que cada afo, al final
de la temporada de calefaccion, se
realice un deshollinado del cuerpo cal-
dera y del conducto de evacuacién de
los humos. Para la limpieza de la calde-
ra es suficiente retirar la placa porta-
quemador y la puerta de limpieza con
los relativos panelos de aislamieno y

proteccidn para acceder a las tres
trampillas frontales y a la cdmara de
combustién. Antes de proceder a la
limpieza de los modelos“1R 6 OF" vy
“2R 6 + 9 OF/OF S/GT OF”  es nece-
sario retirar los turbuladores. Una vez
efectuado el deshollinado deben colo-
carse los turbuladores en su posicion
inicial.

La limpieza de los conductos de
humos se realizard con un escobillén
apropiado (fig. 12).

NOTA: Para la linpieza y el manteni-

miento de la caldera pedir la inter-
vencion de un técnico autorizado.

34  ADVERTENCIAS
PARA EL USUARIO

En caso de desperfecto y/o mal fun-
cionamiento del aparato, desactivarlo,
absteniéndose de cualquier intento de
reparacién o de intervencioén directa.
Para cualquier intervencién, dirigirse
exclusivamente al personal autorizado
de la zona.

Serie “1R OF”

Serie “2R OF/OF S/ GT OF”

Fig. 12




3.5  CENTRALITA RVA 43.222

Para aprovechar al méximo todas las potencias del regulador “RVA 43.222"  siga las instrucciones siguientes:

PARA ACCEDER A LA CALEFACCION

- Encienda el interruptor de red.
- Configure la hora exacta y el dia de la semana. ON
— Seleccione el modo automéatico mediante el pulsadom.

PARA CONFIGURAR LA HORA

Seleccione Visualice Efectie la regulacién
la linea mediante los pulsadores

% E hora del dia
% E dia de la semana

PARA UTILIZAR EL MODO AUTOMATICO

En el modo automatico la temperatura del local esta regu-
lada en base a los periodos de calefaccion seleccionados. Auto@)

- Presione el pulsador (Aue O

NOTA: Seleccione los periodos de calefaccion segun las
exigencias diarias; de este modo sera posible obtener un
ahorro notable de energia.

PARA ACTIVAR LA CALEFACCION CONTINUA

El modo de calefaccion continua mantiene la temperatura de
la sala al nivel configurado, mediante el pomo de regulacion.

- Presione el pulsador “Funcionamiento continuo®X{ .
- Regule la temperatura de la sala mediante el mando de
regulacion.

PARA PREDISPONER AL MODO ESPERA (siempre que el usuario
este ausente por un periodo mas largo de tiempo)

El modo espera mantiene la temperatura de la sala al nivel
de proteccion antihielo. C)

- Presione el pulsador “Modo espera” O.
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS

En el display algunos simbolos indican el estado de funcio-
namiento actual. La apariciéon de una barra por debajo de ?
uno de estos simbolos sefalara que el estado de funciona-
miento correspondiente esta “activado”.

@c Calefaccién a la temperatura de proteccién nominal
(mando de regulacién)

@ Calefaccion a la temperatura reducida (linea [_14).

;’?«‘ Calefaccién a la temperatura de proteccion antihielo

(Il’nea).

NOTA: Para informaciones suplementarias sobre los sim-
bolosy los estados de funcionamiento remitirse a la docu-
mentacion detallada por la instalacion de calefaccion.

PARA VARIAR LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La produccion de agua caliente sanitaria puede ser habilita-

da y deshabilitada presionando un pulsador. o ]UQ
- Presione el pulsador “Agua caliente sanitaria” [

SI EL AGUA SANITARIA ES MUY CALIENTE O MUY FRIA

Seleccione Visualice Configure la U

la linea temperatura deseada ]Q

2 & -

SI LAS SALAS ESTAN MUY CALIENTES O MUY FRIOS

- Verifique en el display el actual estado de funcionamiento.
- En caso de temperatura nominal @c
Aumente o reduzca la temperatura de la sala utilizando el
mando de regulacion.
- En caso de temperatura reducida .

Seleccione Visualice Corrija la temperatura
la linea mediante los pulsadores

2 B -

NOTA: Después de cada regulacion espere al menos dos horas
con la finalidad que la temperatura se difunda en la sala.

PARA VARIAR LOS PERIODOS DE CALEFACCION

Seleccione Visualice Pre-seleccione el bloqueo
la linea semanal o solamente el diario N

s B = = it i

Con referencia al dia seleccionado, configure las
variaciones de la siguiente manera:

Periodo Presione Visualice Configure Para
requerido  pulsador la hora °C

Inicio < 1P~
Fin P
nicio < 1P~
Fin - P
Inicio < P~
Fin P

NOTAS: Los periodos de calefaccion se repiten automati-
camente con base semanal. Con este objetivo seleccione
el modo automético.

Es posible restablecer el programa estandar en la linea 23,
presionando al mismo tiempo las teclas +y -.

EIE el o)

Periodo 3 Periodo 2 Periodo 1

SI LA CALEFACCION NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

de calefaccién, siguiendo las instrucciones para la solu-
cién de los problemas.

- Remitirse a la documentacion detallada de la instalacion LI

PARA MEDIR LOS GASES DE COMBUSTION

- Presione los pulsadores “deshollinador” ° §} &
La calefaccion funcionara segun el nivel requerido. ,f

PARA RESTABLECER LA ENERGIA SIN RENUNCIAR AL CONFORT

- En las salas habitados se aconseja una temperatura de '
aproximadamente 21°C. Todo grado de mas aumentard H
los costes de calefaccion de un 6-7 %.

- Airee las salas durante un breve tiempo, abriendo com-
pletamente las ventanas.

- En las salas no ocupadas predisponga las vélvulas de
regulacién en posicién anticongelante.

- Deje libre el espacio alrededor de los radiadores (quite
muebles, cortinas...).

- Cierre la ventana y las persianas para reducir la disper-
sion de calor.

Caldera Magna

Manual del Usuario




CERTIFICADO DE GARANTIA

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CALDERA, SUGERIMOS CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. PARA HACER
USO DE ESTA GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DE COMPRA O EL CUPON CON LOS DATOS DE
LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA DEBIDAMENTE CONFORMADO POR PERSONAL TECNICO AUTORIZADO POR PEISA.

Condiciones de la garantia:

PEISA garantiza este producto otorgando, a partir de la fecha de compra, 24 meses de cobertura para las partes eléctricas y los componentes
adquiridos por PEISA a terceros.

* Los términos de la garantia son validos, siempre que la caldera entre en funcionamiento en un término maximo de 3 afos posteriores a la fecha
de fabricacion.

» Durante los primeros 6 meses de garantia, el adquirente del producto estara exento de pago de cada una de las eventuales intervenciones
del Servicio Técnico y durante este periodo los gastos de mano de obra y materiales

seran a cargo de PEISA en el ambito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y en el resto del territorio nacional, donde la asistencia es brinda-
da a través de sus distribuidores.

* Transcurridos los primeros 6 meses de garantia del producto, los gastos del transporte y mano de obra, estaran a cargo de quien requiera la
intervencion

del personal técnico, en base a las tarifas que PEISA tenga en vigencia.

« Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes y piezas de la caldera, no modifican la fecha de vencimiento de la garantia establecida
en el acto de la venta.

* Dentro de los términos establecidos, PEISA se compromete a reparar y sustituir sin cargo, las partes y piezas defectuosas de fabricacion a su
exclusivo criterio.

* Las partes y piezas sustituidas en garantia quedaran en propiedad de PEISA y deberan serle restituidos con los gastos a cargo del usuario.

« La visita del personal técnico sera concretada dentro de los limites de tiempo que la organizacion permita.

Estan excluidos de la presente garantia:

* Partes averiadas como consecuencia de: transporte, errores de instalacion,insuficiencia de caudal, anormalidad de las instalaciones hidrauli-
cas, eléctricas o de las distribuciones del combustible. Incorrecto tratamiento del agua de alimentacién, corrosiones causadas por condensacion,
agresividad del agua, tratamientos desincrustantes incorrectamente empleados o corrientes parasitas. Mantenimiento inadecuado, negligencia
en el uso, congelamiento del agua de instalacion, falta de agua o ineficiencia en el funcionamiento del conducto de evacuacién de gases quema-
dos (chimenea). Intromisién de personal no autorizado o aquellas partes sujetas a desgastes normales como ser, anodo de magnesio, refracta-
rios, guarniciones, lamparas indicadoras, perillas de control, por causas no dependientes de PEISA.

La garantia perdera validez cuando no son respetadas las siguientes prescripciones:

* Los productos deben ser instalados segun las reglas del arte, con respeto a las leyes y reglamentacion en vigencia.

* El agua de alimentacion de la caldera debera tener caracteristicas fisico — quimicas tales que no produzcan incrustaciones o corrosiones.

« El tratamiento del agua de alimentacion de la caldera es necesario cada vez que su dureza supere los 25 grados franceses o en el caso que
la instalacion esté sujeta a continua introduccion de agua de reintegro o total vaciado por motivos de mantenimiento.

Prestaciones fuera de la garantia:

Transcurrido el término de la garantia, la asistencia sera efectuada con cargo al usuario de las eventuales partes sustituidas, los gastos de mano
de obra, viajes o traslados del personal y transporte de los materiales, sobre las bases de las tarifas que tenga PEISA en vigencia.
Responsabilidad:

El personal autorizado de PEISA interviene solo a titulo de asistencia técnica en relaciéon con el usuario; el instalador es el responsable de las
instalaciones que deberan respetar las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y en el manual de instalacién y uso del
equipo. Nadie esta autorizado a modificar los términos de la presente garantia ni entregar otros, ya sean verbales o escritos.

Foro competente. Tribunales de Capital Federal.

Fecha de puesta en marcha: Firma personal técnico autorizado:

Aclaracion: N° de Serie:

+54 11 4107-5200

Centro de Asesoramiento

Av. del Libertador 6655

C1428ARJ Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Argentina

obras@peisa.com.ar

Servicio Técnico
0810-222-7378
www.peisa.com.ar/service

IPEISA

Una empresa de fy

peisa.com.ar



